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4. GBAPOLSKA _ LABORATORIA BADAWCZE S|
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka M
=
GBA POLSKA Sp. z o.0. /I//I’I/-\\\\\\\\ BADANIA
Member of GBA GROUP nh
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/07/2026/844/FM/3

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.; 55-010 Swieta Katarzyna, ul. Zernicka 17
Zlecenie Nr: W/0/07/2026/844

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢  do
oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Woda do spozycia przez ludzi
Zatwicrdzenic d K ia badati: Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 45/2025 z dn. 15.10.2025, PPIS w Katowicach nr
Alwlerczenie 6o wykorywaria bacatt NS.HK.9027.3.14.2025.NK 7 dn. 23.09.2025, PPIS w Poznaniu nr HK-JW.9022.21.2025 z dn. 24.11.2025¢

Punkt pobrania: Kurek czerpalny - wyjscie na sie¢ Data*: 28 lipca 2026

Adres pobrania: 55-010 Suchy Dwéor, ul.Kobierzycka

Miegjsce pobrania: SUW Suchy Dwor

Rodzaj wody do spozycia: uzdatniona

Godzina pobrania: 10:30:56

Temp. probki pobranej [°C]: 11,5

Pobranie probek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10 Pobicraiacy: Probkobiorca GBA POLSKA

Transport probek: ~ GBA POLSKA Sp. z 0.0. obierajacy: Maciej Ptak

Numer probki: 56755/07/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  28-07-2026 Data zakonczenia badan: 24-08-2026

Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania Wymagania Wynik U S/01

Suma PFAS (z obliczen) ng/l A/P | PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026 | < 0,10 ng/l; Rozp.MZ <0,020 0,010 SPEENIA

(Nr Akred. AB 700) (Dz.U.2026.748)
HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

Kwas perfluorodekanowy (PFDA) ng/l A/P | PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026 <0,0010 0,0005 -
(Nr Akred. AB 700)
HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

Kwas perfluorododekanowy ng/l A/P | PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026 <0,0010 0,0005 -
(PFDoDA) (Nr Akred. AB 700)
HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

Kwas perfluoroheptanowy (PFHpA) ng/l A/P | PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026 <0,0010 0,0005 -
(Nr Akred. AB 700)
HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

Kwas perfluoroheksanowy (PFHxA) ng/l A/P | PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026 <0,0010 0,0005 -
(Nr Akred. AB 700)
HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/1

Kwas perfluoroheksanosulfonowy ng/l A/P | PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026 <0,0010 0,0005 -
(PFHxS). (Nr Akred. AB 700)
HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

Kwas perfluorononanowy (PFNA). ng/l A/P | PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026 <0,0010 0,0005 -
(Nr Akred. AB 700)
HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l1
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Lab.

Badany parametr

j-m.

AKkr.

Metodyka badania

Wymagania

Wynik

S/01

Kwas perfluorooktanowy (PFOA) .

pg/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

<0,0010

0,0005

Kwas perfluorooktanosulfonowy
(PFOS) .

png/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/1

<0,0010

0,0005

Kwas perfluoropentanowy (PFPeA)

g/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

<0,0010

0,0005

Kwas perfluorotridekanowy
(PFTrDA)

ng/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/1

<0,0010

0,0005

Kwas perfluoroundekanowy
(PFUnDA)

pg/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

<0,0010

0,0005

Kwas perfluorobutanosulfonowy
(PFBS)

png/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l1

<0,0010

0,0005

Kwas perfluorononanosulfonowy
(PFNS)

png/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/1

<0,0010

0,0005

Kwas perfluoropentanosulfonowy
(PFPeS)

pg/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

<0,0010

0,0005

Kwas perfluorotridekanosulfonowy
(PFTIDS)

ng/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

<0,0010

0,0005

Kwas perfluoroundekanosulfonowy
(PFUnDS)

pg/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

<0,0010

0,0005

Kwas perfluorobutanowy (PFBA)

png/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

<0,0010

0,0005

Kwas perfluorododekanosulfonowy
(PFDoDS)

png/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/1

<0,0010

0,0005

Kwas perfluorodekanosulfonowy
(PFDS)

g/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

<0,0010

0,0005

Kwas perfluoroheptanosulfonowy
(PFHpS)

ng/l

A/P

PB/PCh-46 wyd. 3 z dnia 11.06.2026
(Nr Akred. AB 700)

HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,0010 pg/l

<0,0010

0,0005
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania Wymagania Wynik U S/01
Bisfenol A ug/l A/P | PB/PCh-40 wyd. 2 z dnia 09.01.2023 | < 2,5 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2026.748) <0,10 0,05 SPELNIA
(Nr Akr. AB 700)
HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnosci: 0,005 pg/l

Suma kwasdéw halogenooctowych (z ng/l A/P | PB/PCh-50 wyd. 1 z dnia 01.07.2021| < 60 ng/l; Rozp.MZ (Dz.U.2026.748) <10 5 SPELNIA
obliczen) (Nr Akr. AB 700)
HPLC-MS-MS

Granica oznaczalnos$ci: 10 pg/l

M | Uran ng/l AE | PN-EN ISO 11885:2009 <30 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2026.748) <80 1,6 SPEENIA
ICP-OES

M | Chlorany mg/l A | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 0,18 0,03 -
IC-CD

Granica oznaczalnosci: 0,050 mg/1

M | Chloryny mg/l A | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <0,050 0,006 -
IC-CD
Granica oznaczalnosci: 0,050 mg/1

P | Liczba Enterokokow jtk/100ml | AE | PN-ENISO 7899-2:2004 0 -
Metoda filtracji membranowe;j
Granica wykrywalnosci: 1 jtk/100ml

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wytacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierska badZ dostarczana osobiscie przez Klienta).

j-m. - jednostka miary

U - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewnos¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodno$ci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ,,< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub ,,> warto§¢ gornej granicy zakresu pomiarowego”. Warto$ci te
stanowig informacjg¢ o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sa niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartosci dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody.

S/OI - stwierdzenie zgodnosci / opinia i interpretacja, gdzie:

S — stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace si¢ do wynikéw dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodno$¢, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nia zwiazane oraz identyfikacja, ktore specyfikacje, normy lub ich czgsci sa spetnione, a ktore nie, podane sa w uwagach. W przypadku uzyskania
rezultatow z badaf, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatéw spetniajacych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

OI — opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wynikéw jakosciowych/rezultatéw z badan, gdzie SPELNIA oznacza spehnienie wymagan, a NIE SPELNIA oznacza niespetnienie wymagan.
Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyrdznione kursywa zostaty przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposob
pobrania i reprezentatywnos¢ probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznan

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sa
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, s kopiami.

Uwagi:
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
25-08-2026 Pracownik GBA Polska: St.specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Agata Leoniak
Mat ta Kocz-Schab
Valzorsa Koo e SRR [ 11111 T T T
Sandra Nowak

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania
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